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1 Om denne vejledning 
Læs denne vejledning omhyggeligt forud for montagen! 

1.1 Vejledningens indhold 
Indholdet i denne vejledning drejer sig om montering og første ibrugtagning af 
gaskedlen i kombination med en beholderladepumpe til opvarmning af varmt 
brugsvand (standardanvendelse). 
Andre anlægseksempler finder De i Installationshåndbogen. 
Brug altid installationsvejledningen sammen med de øvrige dokumenter, der 
hører til dette varmeanlæg. 
 

Dokumentation Indhold Stilet til 
Tekniske oplysninger 
(under udarbejdelse) 

− Planlægningsdokumentation 
− Funktionsbeskrivelse 
− Tekniske data/Eldiagrammer 
− Basisudstyr og tilbehør 
− Eksempler på anvendelse 
− Licitationstekster 

Planlægger, bruger

Installationsvejledning -  
Standardanvendelse 

− Eksempel på anvendelse, 
Standardanvendelse 

− Montage med standardtilbehør 
− Første ibrugtagning 
− Fejloversigt, standard 
− Tekniske data/eldiagrammer 

VVS-installatør 

Installationshåndbog – 
videregående oplysninger 
(under udarbejdelse) 

− Anvendelse og funktioner  
− Tekniske data/eldiagrammer 
− Forskrifter, normer, CE 
− Krav til omgivelserne  
− Eksempler på anvendelse – Standard- og 

specialanvendelser 
− Ibrugtagning, indstilling og betjening 
− Speciel anvendelse  
− udførlige fejloversigter 
− Vedligeholdelse/rengøring 
− Reparation 

VVS-installatør 

Brugervejledning − Ibrugtagning  
− Betjening  
− Brugerindstillinger og programmer 
− Energispareråd 

Brugeren 

Kort vejledning − kort om betjeningen Brugeren 
Ekstra udstyr − Montage 

− Betjening 
VVS-installatør 
Brugeren 
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1.2 Symboler i denne vejledning 

 

Vigtigt! Manglende overholdelse af advarslen kan medfører fare. 

  

 

Risiko for elektrisk stød! Manglende overholdelse af advarslen medfører 
fare på grund af elektricitet! 

  

 

Fare! Manglende overholdelse af advarslen kan medføre fare på grund af 
gaseksplosion! 

  

 

Bemærk! Manglende overholdelse af advarslen medfører risiko for miljøet 
og apparatet. 

  

 

Råd/tips: Her finder De baggrundsoplysninger og nyttige tips. 

  

 

Henvisning til yderligere oplysninger i andre bilag. 

 

1.3 Hvem henvender denne vejledning sig til? 
 
Denne installationsvejledning henvender sig udelukkende til faguddannede 
VVS-installatører. 

 

Vigtigt! Ved montering af varmeanlæg er der risiko for skader på personer, 
miljø og ting.  
Derfor må gaskedlen kun installeres  og sættes i drift af aut VVS-
installatør! 

  

 

Fare! Gasinstallationer samt indstilling, vedligeholdelse og rensning af 
gaskedlen må kun udføres af en autoriseret gasinstallatør! 

  

 

Risiko for elektrisk stød! Alt elarbejde, der udføres i forbindelse med 
montagen, skal udføres af en person med nødvendig uddannelse 
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2 Sikkerhed 

 

Vigtigt! Følgende sikkerhedshenvisninger skal ubetinget overholdes! 
Ellers udsætter De Dem selv og den senere bruger for fare. 

2.1 Generelt 
Tilsigtet anvendelse 
Apparater i den væghængte serie af kondenskedler, type WGB 2N, er beregnet 
til at opvarmning af vand i henhold til DIN 4751 og DIN EN 12828 (Udkast). 
Det er i overensstemmelse med DIN EN 483, DIN 4702 del 6 og DIN EN 677; 
Type C, Installationstype C13, C33, C43, C73; C83 
Aftræksgruppe G 61. 
Gaskategori til bestemmelsesland: 
DK (Danmark) I2H 

 

Ved montage af gaskedlen skal gældende normer, forskrifter og direktiver 
samt tekniske bestemmelser overholdes. Herunder Gasreglementet, 
Bygningsreglementet, Arbejdstilsynets Forskrifter og Vandnormen. 
En liste over forskrifter og angivelse af CE-mærke finder De i 
Installationshåndbogen. 
Gaskedlen opfylder de grundlæggende krav i Rådets Gasdirektiv 
90/396/EØF. 
 
 

 

Fare! Det er forbudt selv at ombygge og ændre ved gaskedlen, da andre 
derved udsættes for fare og det kan medføre skader på apparatet. Ved 
manglende overholdelse bortfalder apparatets godkendelse. 
Anvendelse af tilbehør skal svare til de tekniske bestemmelser og godkendes af 
producenten i forbindelse med denne gaskedel. 
Der må kun anvendes originale reservedele.  
Manglende overholdelse medfører bortfald af garantien. 

2.2 Nødvendige beskyttelsesforanstaltninger 
• Der skal monteres en godkendt apparathane på gasledningen foran gaskedlen 
• For at give plads til vandudvidelsen i varmesystemet skal der være monteret 

en trykekspansionsbeholder (MAG) (standardudstyr) i henhold til DIN 4751 
i kedlens varmekredsløb. Dimensioneringen af ekspansionsbeholderen 
afhænger af vandmængden i anlægget og hvor stort et fortryk, der er 
nødvendigt, afhænger af montagestedet. 
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2.3 Montagebetingelser 

 

Kravene til omgivelserne og det nødvendige tilbehør, f.eks. aftræksrør, skal 
fastlægges og kontrolleres inden  installation af varmeanlægget 

Beskyttelsesklasse 
Gaskedlen har beskyttelsesklasse IPX4D (beskyttet mod vandsprøjt, beskyttet 
mod berøring af farlige dele). For at opnå denne beskyttelsesklasse skal De efter 
montagen skrue alle de dele fast, der skal skrues på. Brug de medfølgende 
kabelforskruninger til at føre bus- og følerledninger til elpanelet. 
Installationssted 
Installationsstedet skal være tørt og frostfrit (0 °C til 45 °C). 
Anlægsvand 
• Fyld varmesystemet med brugsvand i drikkevandskvalitet. 
• Undgå tilsætningsstoffer som frostvæske, fortykningsmiddel eller 

afhærdningsmidler: pH-værdien stiger og der dannes flere aflejringer i 
vandet i varmeanlægget. Hvis De har brug for et tilsætningsstof til vandet, 
skal pH-værdien kontrolleres først. pH-værdien må ikke overstige 8,3. 
Vær opmærksom på de oplysninger, der gives af producenten af det 
pågældende tilsætningsstof. 

Overfladetemperaturer 
Ved korrekt anvendelse ligger overfladetemperaturerne på apparatets kappe og 
på røggassystemet under 85 °C. 
Røggas 

 

Installationskravene til luft / røgaftrækket – se Gasreglementet samt afsnit 6 i 
denne vejledning 

Forbrændingsluft 
Det skal sikres, at der i forbrændingsluften ikke findes fint støv fx fra byggeri 
eller lignende. Forbrændingsluften skal endvidere være fri for korroderende 
dampe. Især klor- og fluoridholdige dampe, som f.eks. findes i 
opløsningsmidler, rengøringsmidler og drivgas som medfører korrosion i 
apparatet 

2.4 Før Installation 
Gas og elektricitet 

 

Eksplosionsfare! Luk for gastilførslen, før montagen påbegyndes! 
Gas-afspærrehanen skal sikres mod utilsigtet åbning! 
 

 

Risiko for elektrisk stød!. Før montagen påbegyndes, fjernes spændingen fra 
varmeanlæggets elektriske forbindelser; f.eks. ved hovedafbryderen eller egen 
sikring! 
For at forhindre, at der springer gnister, skal denne afbrydelse samtidig skille 
alle ikke jordede ledere med min. 3 mm kontaktafstand fra nettet. 
Det skal sikres, at ingen utilsigtet kan komme til at sætte spænding på anlægget! 
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3 Oversigt over WGB 2N. 
3.1 Oversigtstegning 

1 2 3

4

20

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 
 

1 Røgstuds 
2 Måleåbning / Røggas 
3 Måleåbning / Indsugningsluft 
4 Gasarmatur 
5 Varmekreds-pumpe, modulerende 
6 Netstransformer (ikke i WGB 2N.38) 
7 Manometer 
8 Kedelbetjeningsmodul (KBM) 
9 Kontrolkasse (BMU) 
10 Sikkerhedsventil (SiV) 

11 Kondensvandledning 
12 Vandlås 
13 Vandmangelsikring 
14 Ventilator 
15 Gasdysens placering 
16 Blandekanal 
17 Indsugningslyddæmper 
18 Tænd- og ioniseringselektrode 
19 Tændingstransformator 
20 Luftudlader 
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3.2 Hydraulisk system „2“ — Standardanvendelse 
Anvendelseseksempel 

1a 
En pumpe-varmekreds med varmtvandsbeholder: 
– Til drift af et anlæg med radiatorer eller gulvvarme med ilttæt rør i henhold til 

DIN 4726. 
 
B3 Beholderføler  
B5 Fjernbetjening RRG 
B9 Udeføler (ATF) 
M1 Pumpe, varmekreds 
M3 Beholderladepumpe 
N Kontrolkasse (BMU) 
N2 Kedelbetjeningsmodul KBM 
 
 
 
 
 
 
 
Se i øvrigt el-diagrammer pkt. 3.7 og 3.8 
 
 
Anvendelseseksempel 

1b 
Som 1a, plus en varmeveksler til systemadskillelse: 
– Til drift af et gulvvarmeanlæg med ikke-ilttætte rør i henhold til DIN 4726. 

 
Varmeveksler  
B3 Beholderføler  
B5 Fjernbetjening RRG 
B6 Fremløbsføler 
B9 Udeføler (ATS) 
M1 Pumpe, varmekreds 
M3 Beholderladepumpe 
M6 Pumpe til varmeveksler 
N Kontrolkasse (BMU) 
N2 Kedelbetjeningsmodul (KBM) 
N6 Temperatursignal-/ Relæmodul CITF 
 
 
 
 
 
Se i øvrigt el-diagrammer pkt. 3.7 og 3.8 

M3

T

M1

B5

B9

B3

N

N2

HK 1

NET
230V AC

M3

T

M1

B5

B9

B3

N

N6

HK 1

M6

B6

NET
230V AC

N2

Varmeveksler
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3.3 Ekstra udstyr 
 

Leveringsomfang / standardudstyr 
− Kondenserende gaskedel 
− Udeføler ATF (uden følerledning) 
− Installationsvejledning 
− Brugervejledning 
− Kortfattet vejledning 
Ekstra udstyr 1a + 1b 
Varmtvandsbeholder (BAXI VBF 85 anbefales) 
Beholderladepumpe: WGB 2N.15/2N.20 WGB 2N.28/2.N38 
Varmtvandsprioritering Pumpesæt SPS-U Pumpesæt SPS 2.28/2.38 
   
− ekstraudstyr: Fjernbetjening RRG 
Ekstra udstyr, kun 1b 
− Temperatursignal-relæmodul CITF med fremløbsføler 
− Pumpe for varmeveksler 
− Varmeveksler 

 

3.4 Tekniske data 
Model WGB 2N.15 WGB 2N.20 WGB 2N.28 WGB 2N.38 
Produkt-ID-Nr. CE-0085BL0514 
VDE-Reg.-Nr. 137392 G 
Kaplingsklasse IPX4D 
Gaskategori I2H 
Apparatkategori C13, C33, C43, C73, C83 
Størrelse     
Højde mm 852 852 
Bredde mm 480 480 
Dybde mm 366 407 
Kedelvægt kg 48 58 
Kedlens vandindhold l 2,5 3,6 
Nominelt belastningsområde kW 3,5 — 15,0 4,5 — 20,0 6,5 — 28,0 9,0 — 38,0 

80/60°C kW 3,4 — 14,6 4,3 — 19,4 6,3 — 27,2 8,7 — 36,8 Nominelt 
ydelsesområde 50/30 °C kW 3,7 — 15,6 4,8 — 20,8 7,0 — 29,2 9,6 — 39,0 
Gastilslutning 
Tilslutningstryk, naturgas mbar 18 — 25 
CO2-indhold, naturgas % 8,3 — 8,8 
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Model WGB 2N.15 WGB 2N.20 WGB 2N.28 WGB 2N38 
Røggas analyse     
Indvendig diameter for studs til 
røggas/indsugningsluft mm 80/125 

80/60 °C °C 62 64 65 67 Røggastemperatur ved 
røggasstudser 50/30 °C °C 42 44 45 50 

80/60 °C g/s 1,7 — 7,4 2,2 — 9,8 3,2 — 13,8 4,4 — 18,7 Røggasmassestrøm 
ved naturgas 50/30 °C g/s 1,6 — 7,0 2,1 — 9,4 2,9 — 13,1 4,1 — 18,0 
Elektrisk tilslutning 
Elektrotilslutning V/Hz 230/50 
Maks. elektrisk effektoptagelse W 135 140 
Indbygget sikring (5x20 mm) A 6,3 
Vandtilslutning 
Maks. anlægstryk bar 2,5 
Maks. fremløbstemp. iht. DIN °C 100 
Tilslutning studse 
Fremløb HV " G¾" G1" 
Returløb HR " G¾" G1" 
2. HK (kreds 2) 2. HR " G¾" 

(ekstra tilbehør) 
G1" 

Gastilslutning Gas " G½" G¾" 
Sikkerhedsventil SiV " G¾" G¾" 
Kondensvands-
tilslutning 

KA mm 25 25 

Tilslutning varmtvandsbeholder 
Beholderfremløb SV " G¾" G1" 
Beholderreturløb SR " G¾" G1" 

 
De tekniske data for ekstra udstyret  findes i de relevante vejledninger. 
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3.5 Mærkater 
Typeskiltplade 

 
21 Gas-tilslutning 26 Beskyttelsestype IP-Klasse 
22 Apparatidentifikation  27 VDE-testet 
23 Apparatets ydelse  28 EMV-testet 
24 Gas-tilslutningstryk  29 DVGW-kvalitetsmærket 
25 Elektrisk tilslutningsværdi  30 CE-mærket 

 

Emballagemærkning 
 

32 Modelbetegnelse 
33 Forkortelse for destinationslandet 
34 Fabriksindstillet gastype 
35 Gas-tilslutning 
36 Identifikation af apparatet 
37 DVGW-kvalitetsmærke 

 
 

Kondenserende gaskedel efter DIN EN 483 og DIN EN 677
med modulerende gasbrænder, bestemmelsesland: DK
Installationsart   Xxx ,Xxx ,Xxx ,Xxx ,Xxx ,Xxx

WGB 2N.XX

PMS = X,X bar
100 °C

CE-0085BL0514

Type
Serienummer
Max. Driftstryk
Max. fremløbstemperatur
Produkt-ID-Nummer

Q = XXXXXX  kWBelastningsområde Hn
Varmeydelse (50/30°C)
Varmeydelse (80/60°C)
Tilslutningstryk, naturgas

P = XXXXXX  kW
P = XXXXXX  kW

Kaplingsplasse: IPx4D

Fab.: AUGUST BRÖTJE GmbH                D-26180 Rastede

0085

Kategori I 2H

20 mbar

XXXXXXX

Fase/Nul/Jord, AC XXX V, ~ 50 Hz, max. XXX W            XA

21

22

23

24

25
26 27

28

29
30

 

WGB 2N.15
Bestemmelsesland:

Varenummer, BX nr

Fabriksindstillet til:

Tilslutningstryk, nominel:
Installationsart: Xxx ,Xxx ,Xxx ,Xxx ,Xxx

Kategori I

Danmark

CE-XXXXXXXXX

DK
Naturgas H

Serienummer

20 mbar

2H

XXXXXX

XXXXXX

32

33
34
35

37

36
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3.6 Dimensioner og tilslutninger 
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Model  WGB 2N.15/ 
WGB 2N.20 

WGB 2N.28/
WGB 2N.38 

Mål-A mm 121 116 
Mål-B mm 90 100 
Mål-C mm 210 130 
Mål-D mm 115 120 
Mål-E mm 169 177 
Mål-F mm 175 185 
Mål-G mm 189 192 
Mål-H mm 366 407 
Mål-X mm   
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3.7 Eldiagrammer (WGB 2N.15, 2N.20, 2N.28) 
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3.8 Eldiagram WGB 2N.38 
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3.9 Forklaring til eldiagrammer 
 

B2,1 Kedelfremløbsføler QAK 36.670 
B2.2 Kedelfremløbsføler QAL 36 
B3 Beholderføler QAZ 36 1) 
B5 Fjernbetjening RRG (type QAA 73) 1)2) 
B9 Udeføler QAC 34 
E1 Ionisationselektrode 
F1 Sikring T6,3A 
F2 Progr. indgang 
F4 Vandmangelsikring 
F7 Max. temperaturbegrænsning 
F10 Sikring, ventilator *) 
H1 Funktionsdisplay 
M1 Pume, pumpevarmekreds 
M3 Ladepumpe, beholder 1) 
M4 Ventilator 

M5 Progr. udgang 
N1 Kontrolkasse LMU 64.00A 100 *) 
N1 Kontrolkasse LMU 64.003 
N2 Kedelbetjeningsmodul KBM 
N5 Rumtermostat/tidsur (RTW) 1) 
S1 Driftskontakt 
R3 Erstatningsmodstand 1 K Ohm 
T1 Tændtransformer 
T2 Nettransformer (kun WGB 2N.15-28) 
Y2 Gasmagnetventil 
X1 Klemrække, net 
X5 Stik, ventilator *) 
X6 Klemrække, følere 
X7 Stik, pumpe M1 *) 
X9 Stik, ventilator *)

 
*) Kun for WGB 2N.38 
1) Ekstra udstyr 
2) VIGTIGT: Ved tilslutning af en fjernbetjening (RRG) skal stikket ved N5 fjernes (optimal drift). 

Endvidere skal det rigtige hydrauliske system tastes ind. 
3) Ved tilslutning af B3 (beholderføler) fjernes modstanden! 

 
OBS 
Max elbelastning af pumper: 
Hver pumpeudgang: Imax < 1A 

 

3.10 Modstandsværdi på følerne 
 

Udeføler (ATF) B9 Kedelføler B2  og  Beholderføler B3 
°C Ohm °C Ohm °C Ohm 
-20 8194 0 32555 55 2989 
-15 6256 5 25339 60 2490 
-10 4825 10 19873 65 2084 
-5 3758 15 15699 70 1753 
0 2954 20 12448 75 1481 
5 2342 25 10000 80 1256 

10 1872 30 8059 85 1070 
15 1508 35 6535 90 915 
20 1224 40 5330 95 786 
25 1000 45 4372 100 677 
30 823 50 3605   
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4 Før montagen 
Alle nødvendige forudsætninger for montage af WGB 2N findes i denne 
instruktion  samt de Tekniske Informationer og Installationshåndbogen. 
 

4.1 Kontroller: 
Gastilslutningen 
Få oplyst den lokale gasværdi (Wobbe-Index, driftsvarmeværdi) hos den 
ansvarlige gasleverandør. Sammenlign denne værdi med oplysningerne på 
mærkepladen og emballagemærket på Gaskedlen  
Kedlen er fra fabrikken indstillet på den maksimale, nominelle  
varmebelastning: 
− Gastype E (naturgas H), Wobbe-Index WoN = 15,0 kWh/m³ 
Tip: Vi anbefaler indbygning af et gasfilter. 
 
Røggas/forbrændingsluft 
BAXI A/S’s aftrækssystem i afsnit 6 er tilladt sammen med WGB 2N. 
Kontroller før montagen: 
• At røggassystemet er godkendt til brug med WGB 2N fra BAXI. I modsat 

fald bortfalder garantien. 
• At bestemmelserne i Gasreglementet og Bygningsreglementet vedrørende 

udførelse af aftrækket er overholdt 
• At røggasledningen er ført med fald mod kedlen, så kondensvandet kan løbe 

af: 
– vandret røgrør: min. 3° (5,5 cm/m) 
– Vandrest bal. aftræk gennem ydermuren: min. 1° (2,0 cm/m) 

Kondensvand 
Det dannede kondensvand er syreholdigt (pH-værdi 4 – 5). Hvis de eksisterende 
spildevandsledninger består af korrosionsfaste materialer (PP-rør, stentøj 
o.lign.), kan kondensvandet ledes ubehandlet ind i spildevandssystemet. Hvis 
dette ikke er tilfældet, monteres BAXI neutraliseringspatroner KWN. Brug ikke 
kobberrør til afledning af kondensvand, da kobberrør korroderer. 
Kondensvandledningens indvendige diameter skal være mindst 13 mm. 
Det sikres, at kondensvandet føres ud af gaskedlen uden afbrydelse. Undgå 
vandrette rør. Kondensvandledningen skal føres til spildevandssystemet med 
fald: min. 3° (5,5 cm/m). 
Desuden skal evt. lokale forskrifter fra kommunalbestyrelsen vedrørende 
afledning af kondensvand overholdes. 
Tilslutning til varmesystemet. 
Tip: Ved nye anlæg kan der være urenheder, snavs fra installationsprocessen og 
eventuelle opløsningsmidler i anlægget. Ved gamle anlæg er der som regel slam 
og andre aflejringer i rør og radiatorer. Disse rester og aflejringer kan påvirke 
kedlens drift, f.eks. ved overophedning eller støjdannelse i varmeveksleren. 
Gennemskyl derfor hele varmeanlægget grundigt før installation af den nye 
gaskedel. De må imidlertid ikke anvende syre- eller ludholdige midler, da disse 
kan angribe dele af metal, kunststof og gummi. 
Vi anbefaler indbygning af et snavsfilter i returløbet. Med henblik på senere 
rengøring af filteret indbygges en afspærringsventil før og efter filteret. 
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5 Montage 
5.1 Udpakning 

Fare! Emballagematerialet kan udgøre en kvælningsrisiko for børn. 
Hvis børn har adgang til montagestedet, skal emballagen fjernes omgående efter 
udpakningen! 
Tænk på miljøet og send emballagen til genbrug! 
Kontroller leverancen. I tilfælde af transportskader eller manglende dele bedes 
De kontakte BAXI-Service. Adressen finder De på bagsiden af denne 
vejledning. 

5.2 Montering af gaskedlen 
OBS! På grund af kedlens vægt skal der bruges to personer ved transport og 
montage. 
Tip: Inspektions-T-stykket på aftræksrøret (ekstraudstyr) sættes på studsen for 
oven på kedlen, så den maksimale indbygningshøjde kan bestemmes. 
Ved installation  af VBF 85 under kedelen, vær opmærksom på den nødvendige 
indbygningshøjde. 
• Før montage af Inspektions-T-stykket: Fyld vandlåsen til kondensvand med 

vand. Her til kommes ca. 1 kop vand i røggasstudsen. 
 

1. Bestem montagehøjden. 
2. Hold montageskinnen op. Ret ind med vaterpas og tegn borehuller; 
3. Bor hullerne og indsæt plugs; 
4. Skru skinnen på med underlagsskiver; 
5. Hæng gaskedlen op. 
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5.3 Montering af ventilsæt til gas og varmekreds 
Til enkel montage af spærreventiler i frem- og returløbet i varmekredsen og ved 
gastilslutningen kan anvendes det BAXI ventilsæt (ekstraudstyr), der passer til 
anlægget. 

 
Se desuden vejledningen til det valgte ventilsæt. 
1. Beskyttelseshætterne foran tilslutningsstudserne til HR, HV og Gas forneden 

på gasbrænderapparatet tages af; 
2. Ventilsættet med de medfølgende pakninger skrues på tilslutningsstudserne. 

5.4 Montering af beholderladepumpen til varmtvand 

 
Gaskedlen åbnes: 
1. Skruerne forneden på bundpladen skrues opad, indtil frontpladen kan 

trækkes over skruerne forneden. 
2. Tag frontpladen af; 
 

 
                                              HV             Gas           HR 

 



 
Installationsvejledning WGB 2N. 

Side 20 
 
 

 
3. Løsn skruerne for oven i elpanelet. Klap elpanelet fremad. 

 
Klargør tilslutningerne til indbygningen: 
Forsigtig! Kobberrør bøjer ved for kraftigt tryk fra siden. Derfor er der 
indbygget kontramøtrikker i udsatte rør. Hold altid kontra ved 
kontramøtrikkerne med en skruenøgle, når De skruer tilslutningerne på eller af! 
1. Skru blindhætten ved returløbet (1) af; 
2. Skru blikafdækningen for gennemgangsåbningen i beholderreturløbet (2) af 

fra neden. 
Monter fremløbet – kun til WGB 2N.15/2N.20: 
For WGB 2N.28/2N.38 er fremløbsrøret til beholderladepumpen allerede 
monteret fra fabrikken. 
1. Skru blikafdækningen for gennemgangsåbningen for beholderfremløbet (3) 

af fra neden; 
2. Skru blindpropperne ved fremløbet (4) af; 

 
                   4                        3              2                                 1 
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3. Først skrues fremløbsrøret med pakning løst på fremløbet; 
4. Fremløbsrøret skrues sammen med apparatets bund fra neden. 
5. Møtrikken på fremløbet spændes. 
Montering af pumpen: 
1. Pumpens øverste studs med pakning skrues først løst på returrøret; 
2. Pumpens studs skrues sammen med apparatets bund fra neden; 
3. Møtrikken på returstudsen spændes, hold kontra på kontramøtrikken med en 

skruenøgle; 
4. Frem- og retur til beholderen monteres. 
Se også vejledningen til beholderpumpen 
 

5.5 Montering af trykekspansionsbeholderen MAG  
Den indbyggede trykekspansionsbeholder rummer 12 l. Ved større anlæg skal 
der monteres en ekstern trykekspansionsbeholder, der er passende til anlæggets 
samlede vandindhold. 
Til WGB 2N.28/2N.38 skal der normalt installeres en større ekstern, 
trykekspansionsbeholder. 
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Trykekspansionsbeholder (MAG) (standardudstyr)  

 
1. Tag kunststofpropperne på oversiden af gasbrænderapparatet af. De skal 

trykkes sammen for neden og trækkes ud for oven; 
2. Skru blindkappen ved fremløbet af, hold kontra ved kontramøtrikken med en 

skruenøgle; 
3. Indsæt trykekspansionsbeholderen (tilslutningsstudser forneden til højre), 

skrues først løst på med M4 sikringsskruerne; 
4. Tilslutningsrøret med medfølgende pakninger skrues på ekspansions-

beholderen og fremløbsrøret. Hold kontra ved kontramøtrikken med en 
skruenøgle; Trykekspansionsenheden rettes ud; 

5. Spænd skruerne. 
Ekstern trykekspansionsbeholder 
En ekstern ekspansionsbeholder monteres på pumpens trykside (fremløb) 
mellem kedel og stophane. 

 
• Hvis der er monteret et BAXI-ventilsæt (ADH), sluttes den eksterne 

trykekspansion til studsene ved fremløbet. 
Yderligere oplysninger findes i Installationshåndbogen. 
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5.6 Installation af rørsystemet 
Vigtigt! Gastilslutningen må kun udføres af en autoriseret gasinstallatør. 
Kontroller, at gastilførslen er og forbliver afbrudt under montagearbejdet! Før 
ibrugtagning testes hele gastilførslen for tæthed, især forbindelsesstederne! 
Gasarmatur og –ledning må kun trykprøves med maksimalt 150 mbar! 
Gasledningen udluftes! 
OBS! En svejse- eller loddeforbindelse ved tilslutningspunktet til gasapparatet 
er ikke tilladt. Brug udelukkende skrueforbindelser! 
Manglende overholdelse medfører bortfald af garantien. 
 
1. Frem- og returløb til varmekreds og beholder samt  gastilførsel tilsluttes med 

flade pakninger i forskruninger til ventilsættet; 
2. Rørføring til beholder og gastilslutning udføres. 

5.7 Sikkerhedsventil  

 
Overløb fra sikkerhedsventiler skal udføres efter arbejdstilsynets forskrifter, 
føres til afløb, skråt afskåret 
• En trykstigning efter aktivering af sikkerhedsventilen må ikke forekomme: 

sikkerhedsventilen må ikke kunne afspærres. Der må ikke forekomme en 
tværsnitsindsnævring i sikkerhedsledningen. 

OBS! Brug ikke sikkerhedsventilen til at tømme varmeanlægget, da dette kan 
påvirke sikkerhedsventilens funktion! 

 
                                               HV  SV  Gas   SR     HR 

 
SiV 
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5.8 Tilslutning af kondensvandsafløb 

 
Vigtigt! Brug aldrig kobberrør til kondensvandledningen: Disse nedbrydes af 
svovlholdig syre i kondensvandet. 
Kondensvands afløbet føres med vedvarende fald til husets spildevandssystem. 
Undgå horisontale ledningsafsnit, hvor der eventuelt kan dannes aflejringer. 
Hvis spildevandsledningen ligger højere end kondensvandstilslutningen, skal 
der indbygges en kondensvandspumpe  

 

5.9 Kun til anvendelseseksempel 1b 
Til drift af et gulvvarmeanlæg med rør, der ikke er ilttætte i henhold til DIN 
4726: 
• Varmeveksler (bygningssiden) indbygges i varmekredsens frem- og returløb. 
• Pumpe for varmeveksler (bygningssiden) indbygges i varmekredsens 

fremløb. 
Se også tegningerne af det hydrauliske system i kapitel 3. 

 
KA 
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5.10 Elektriske forbindelser 
Risiko for elektrisk stød! Eltilslutninger må kun udføres iht Elektricitetsrådets 
bestemmelser. Kontroller, at der ikke er spænding på varmeanlægget, og at det 
ikke er muligt utilsigtet at sætte spænding på anlægget! 
 
Fare! Kontroller, at gastilførslen er afbrudt og ikke kan åbnes utilsigtet! 
 
Pas på! Undgå elektromagnetiske forstyrrelser: Bus-/følerledninger må ikke 
føres parallelt med netledninger! Brug isolerede ledninger, f.eks. 
telefonledninger! 
 
Værdier for elektriske forbindelser: 
− Netspænding 1/N/PE 
− AC 230 V +10 % -15 %, 50 Hz, maks. 140 W, Sikring: 10 A. 
− Tilladt strømbelastning pr. pumpeudgang: IN maks. = 1 A 
− Apparatsikring i kontrolkassen BMU: F1 – T 6,3 H 250 
Tilladte ledningslængder for alle følere: 
− 20 m  Ø = 0,6 mm CU-ledning 
− 80 m  A = 1,0 mm² CU-ledning 
− 120 m A = 1,5 mm² CU-ledning 
− Som netledning anvendes udelukkende ledninger af typen H05VV-F.(PKAJ 

– plastkappeledning) 
Sådan åbnes elpanelet 

 
1. Løsn skruerne i siden af elpanelet; 
2. Tag blikafdækningen af; 
3. Træk stel-lederen af. 
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Montering af alle tilslutningsledninger med trækaflastning 
1. De medfølgende kabelforskruninger sættes i hullerne i apparatets bund; 
2. Ledningerne føres gennem kabelforskruningerne og fastgøres. 
VIGTIGT! Til sikring af rumluftuafhængig drift (lukket forbrændingskammer) 
og beskyttelsesklasse IPX4D: 
Kedlens beklædning skal slutte lufttæt: træk kabelforskruningerne godt til, så 
tætningerne lukker tæt omkring ledningerne! 
3. Ledningerne fastgøres i elpanelets trækaflastninger og tilsluttes i henhold til 

eldiagrammet. 
 

B3 beholderføler 
B5 Fjernbetjening RRG 
B9 Udeføler ATF 
N5 Modstand monteret på 

klemme for tilslutning af 
rumtermostat RTW 

M3 beholderladepumpe 
BMU Kontrolkasse 
1 tilslutningssted for CITF 
2 tilslutningssted til 

beskyttelseslederklemme for 
CITF 

 
Udeføler ATF 
De skal bruge: 
− Følerledning, 2-leder 
1. Montering af udeføler: 
− – på nord- eller nordvestmur 
− – i halvdelen af tagrendehøjden, dog min. 2,5 m over jorden 
− – ikke over døre, vinduer, udluftningsåbninger 
− – ikke umiddelbart under balkoner, markiser eller tagrende 
− – ikke ved skorstenen 
− – må ikke mures inde! 
2. Tilslutning af følerledning til udeføler ATF; 
3. Følerledningen føres fra neden gennem gaskedlens bund og fastgøres med en 

kabelforskruning; i elpanelet (se eldiagram): 
4. Træk stikket af position B9; 
5. Skru følerledningen i stikket; 
6. Sæt stikket på B9. 
Se også montageanvisningen på emballagen til udeføleren og eldiagrammerne i 
denne vejledning. 

BMU

1

B5 N5 B3 B9 M3

2
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Beholderføler (ekstraudstyr) 
1. Skub beholderføleren i varmtvandsbeholderens dykrør; 
2. Før følerledningen nedefra gennem bunden i gaskedlen og fastgør den med 

en kabelforskruning; I elpanelet (se eldiagram): 
3. Træk stikket ud af position B3; 
4. Skru følerledningen på stikket; 
5. Tag modstanden af B3 og sæt beholderfølerens stik på. 
Se også beholderpumpesættets vejledning. 
Tip: Ønsker De at prøvekøre gaskedlen uden varmtvandsbeholder, skal De ikke 
tage modstand R3 væk fra indgang B3. 
 
Beholderladepumpe 
• Sæt beholderladepumpens netledning på M3 (se eldiagram). 
 
 
Elektriske tilslutninger i anvendelseseksempel 1b 

 
1 CITF modul 
2 sikkerhedslederblok til CITF 
3 Jord/Stel klemme 
X1-02 Klemrække (BMU) til CITF-

nettilslutning 

X50 stikposition (BMU) til 
fladkabel 

X51 stikposition (CITF) til 
følerledning, Fremløbsføler 

X52 stikposition (CITF) til 
følerledning, varmeveksler 

1. Temperatursignal-/relæmodul CITF sættes på stikposition på BMU; 
2. 6-polet fladkabel sættes på stikposition X50 på BMU; 
3. Sikkerhedslederblokken (2) ved siden af BMU skrues i hullerne på 

montagepladen; 
4. 2-polet stik til CITF-nettilslutning X52 sættes på stikposition X1-02 for 

BMU; 
5. Jord/stel leder (gul-grøn) fra sikkerhedslederblokken (2) forbindes med 

jord/stel klemmen (3) på elpanelet; 
6. Følerledningen til fremløbsføleren og til pumpe for varmeveksler føres 

nedefra gennem gaskedlens bund og fastgøres med kabelforskruningerne; 
7. Stik B6 fra stikposition X51 på CITF tages af, fremløbsfølerens 

følerledning (brun/blå) skrues på, stikket sættes på X51; 
8. Jord/stel leder (gul-grøn) sættes på sikkerhedslederblokken (2); 
9. Stik M6 fra stikposition X52 på CITF tages af, pumpe varmevekslerens 

følerledning (brun/blå) skrues på, og stikket sættes på X52; 
10. Jordleder (gul-grøn) sættes på Sikkerhedslederblokken (2). 

1

2

3

X1-02

X50 X51

X52
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Nettilslutning 
Risiko for elektrisk stød! Nettilslutningen skal udføres efter gældende regler i 
Strækstrømsreglementet! 
Tilslutningen skal udføres således, at polerne ikke kan forbyttes og er korrekte, 
enten som tilgængeligt stikanlæg eller som fast tilslutning! 
− Overhold Elektricitetsrådets forskrifter! 
− Tilslutningen udføres således, at polerne ikke kan forveksles og er korrekte! 
Ved indbygning af en ny afbryder: Sørg for, at denne slår fra på alle poler og 
har en kontaktbredde på min. 3 mm! Indbygningsstedet skal være tørt og 
frostfrit (0 °C til 45 °C)! 
Risiko for elektrisk stød! Før ibrugtagning: Kontroller, at 
nulledning/jordforbindelse er korrekt udført! (Nul og fase ledninger må ikke 
byttes) 

5.11 Lukning af elpanelet 
1. Sæt stellederen på igen; 
2. Sæt blikafdækningen på igen; 
3. Spænd skruerne. 
Risiko for elektrisk stød! Genetablering af berøringsbeskyttelsen (IPX4D): 
Spænd alle beklædningsdele, der skal skrues på, med de medfølgende skruer! 
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6 Aftræks muligheder og afstandskrav 
6.1 Forskellige aftræks muligheder 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Vandret balanceret aftræk  (V1 til V3) 
Hosstående er vist et hus, hvor alle mulighederne med vandret 
balanceret aftræk er vist. 
V1 Vandret balanceret aftræk til enten venstre eller højre side 
V2 Vandret balanceret aftræk bagud 
V3 “Vandret” balanceret aftræk til anden højde end kedlens 

aftræk. 
Maksimal længde af aftræk er 5 m incl. 1 bøjning 
Lodret balanceret aftræk  (L1 til L6) 
Hosstående er vist et hus, hvor alle muligheder med 
lodretbalanceret aftræk er vist. 
L1 Lodret balanceret aftræk med indskudt 2 stk 45° bøjning for 

paralelforskydning 
L2 Lodret balanceret aftræk 
L5 Lodret balanceret aftræk med indskudt 2 stk 87° bøjning 
L6 Lodret balanceret aftræk med dobbeltrør fra kedel til 

afmeldt skorsten, hvor luften tages fra skorstenen uden om 
aftræksrøret. 
Min. skorstens diameter er 130 mm 

Max længde af luft- og røgrør (Ø80/Ø125) incl 2 bøjninger 
Aftræk WGB 2N.15 WGB 2N.20 WGB 2N.28 WGB 2N.38 
L1+L2 11 m 16 m 20 m 11 m 
L5 11 m 16 m 17 m 8 m 
L6 11 m 16 m 23 m 11 m 
 

Split aftræk  (S1 til S5) 
Hosstående er alle mulighederne med split aftræk vist. 
S1 Luft fra ydervæg røggasrør ført gennem skorsten 
S2 Luft fra uudnyttet tagrum på mindst 70 m3 , 

røggasrør ført gennem skorsten 
S3 Luft fra uudnyttet tagrum på mindst 70 m3 , 

røggasrør ført lodret over tag. 
S4 Luft fra ydervæg røggasrør ført lodret over tag. 
S5 Vandret split med luft- og røggasrør ført ved siden af 

hinanden til ydervæg. 
OBS! Luftindtag skal tages fra det fri eller fra ventileret loftrum 
Max længde af luft- og røgrør (Ø80) incl 2 bøjninger 

 WGB 2N.15 WGB 2N.20 WGB 2N.28 WGB 2N.38 
Luft 15 m 15 m 15 m 10 m 
Røggas 26 m 26 m 26 m 10 m 

 

Yderligere data se følgende sider. 
 
OBS! Røggasledningen skal føres med fald mod kedlen, så 

kondensvandet kan løbe af: 
– vandret røgrør: min. 3° (5,5 cm/m) 
– Vandrest bal. aftræk gennem ydermuren: min. 1°  

(2,0 cm/m)  
(ved korte aftræk anbefales dog min. 3° da bøjningen 87° 
ikke må "presses". 

 
Reduktion i max. længde pr bøjning. 
Bøjning  ° 15 30 45 87 
Reduktion  m 0,2 0,35 0,5 1 
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6.2 Afstandskrav - luftindtag/røgafgang 
Man skal rette sig efter Gasreglementets krav vedr. afstande til træværk og måleskabe etc. 
BALANCERET AFTRÆK - VANDRET eller LODRET DOBBELTRØR 
Der er ingen afstandskrav fra udv. dobbeltrør til træværk. 
Desuden skal følgende afstandskrav respekteres: 

VANDRET - Placering af luftindtag/røgafgang LODRET -  Placering af luftindtag/røgafgang 
 Min. 

afstand 
(mm) 

Lodret over tagflade med følgende 
afstandskrav: 

Min. 
afstand 
(mm) 

Fra lodrette afløbsrør 75 Afstand målt vinkelret på tagfladen. 300 
Fra indvendige eller udvendige hjørner 500 Afstand til lodret væg (skorsten)  500 
Fra væg overfor (imod 
luftindtaget/røgafgangen) 

 
2000 

Højde over skorsten (med rør ført gennem 
skorsten) 

 
300 

Fra anden luftindtag/røgafgang overfor 1200 Højde over fladt tag 750 
Lodret fra anden luftindtag/røgafgang 
på samme væg  

 
500 

  

Vandret fra anden luftindtag/røgafgang 
på samme væg  

 
500 

  

 
SPLITAFTRÆK - Afstandskrav 

Hvor forholdene taler for det kan der bruges splitaftræk, dvs. luftindtag og røgrør føres i hvert sit rør helt 
uafhængigt af hinanden. Bøjninger og rør bestilles efter de stedlige forhold, der er dog den begrænsning at: 
Max. totallængde af splitaftræk (Luftrør + røgrør) = 20 m minus 1 m for hver 87° bøjning - (2 stk 45° = 1x87° 
bøjning) 

 
Afstandskrav til brændbart matr. og isolering. 

Afstand til brændbart matr. skal være som Gasreglementet foreskriver vedr. aftrækskanal (afsnit 5.5) Det vil bl.a. 
sige: 
Der skal overalt være en afstand på mindst 50 mm fra yderkant røgrør til brændbart materiale. 
Aftræksrøret SKAL isoleres med min. 25 mm mineraluld fra og med første etageadskillelse til og med afslutning 
over tag. 

 
Desuden skal følgende afstandskrav respekteres: 

 
SPLITAFTRÆK VANDRET eller LODRET   

Placering af luftindtag   Min. afstand (mm) 
 Højde over terræn 300 
 Lodret og vandret fra andet balanceret aftræk 800 
 Vandret fra regulatorskab  200 
 Lodret fra regulatorskab 1000 
 Til ventilationsåbning 500 
eller i tagrum hvis: 

Tagrummets volumen min. er 5 m3 pr. kW, tagrummet er fornødent ventileret, tagrummet udgør en uudnyttet 
del af boligen og friskluftsindtaget afsluttes min 0,25 m. over isoleringsmaterialet. 
(5 m3 pr kW til henholdsvis WGB2N15/20/28/38 kræver en volumen på henholdsvis 75m3, 100m3, 140m3 
eller 190m3) 

 
SPLITAFTRÆK LODRET - Placering af røgaftræk over tag 

lodret over tagflade med følgende afstandskrav:  Min. afstand (mm) 
 Afstand målt vinkelret på tagfladen. 300 
 Til ventilationsåbninger el. andre balancerede aftræk. 800 
 Højde over skorsten (med rør ført gennem skorsten) 300 
 

SPLITAFTRÆK VANDRET 
Placering af vandret split (røgaftræk og luftindtag ved siden af hinanden) 

Samme som placering af luftindtag. 
 

Rør fastgøres omhyggeligt og isoleres hvor nødvendigt. 
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6.3 Luftindtag/røgafgang - VANDRET Dobbeltrør 
System V1, V2 og V3 

 
Nødvendige dele til aftræk V1, V2 & V3: 
 
1 stk. bøjning 87° eller inspektions T-stykke. 
1 stk. murunit 
et antal dobbeltrør 500 mm eller 1000 mm 
 
evt. et inspektionsrør på lodrette dobbeltrør. 
 
Luftindtag/røgafgang - VANDRET  Montage - følg 
numrene 
 
1. Bøjning/T-stykke monteres direkte på kedlens 

røgtud. (Der kan evt. monteres et dobbeltrør først) 
2. Fra midten af bøjning/T-stykke (Ø80/Ø125) for 

luftindtag/røgafgang tegnes en streg hen på 
væggen hvor røret skal gå ud. 

OBS! Røggasledningen skal føres med fald mod 
kedlen, så kondensvandet kan løbe af: 

– vandret røgrør: min. 3° (5,5 cm/m) 
– Vandrest bal. aftræk gennem ydermuren: 

min. 1° (2,0 cm/m) (ved korte aftræk anbefales 
dog min. 3° da bøjningen 87° ikke må "presses"). 

3. Husk at tage hensyn til afstandskrav til kedel og 
luftindtag/røgafgang. 

4. Lav et Ø130-135 mm hul i væggen. 
5. Den teleskopiske murunit tilpasses og monteres. Anbring murplader over røret både ud- og indvendigt. 
 

Max totallængde på aftrækket er 8 m incl. 2 bøjninger 
Reduktion i max. længde pr bøjning. 
Bøjning  ° 15 30 45 87 
Reduktion  m 0,2 0,35 0,5 1 

 
Godkendte aftræksrør til type WGB 2N 

Nødvendige dele til  
aftræksløsning V1 og V2 

VVS-nr BX-nr 

87° bøjning 34 2034.841 092037 
Inspektions T-stykke 34 2034.856 092042 
Murunit vandret balanceret 34 2034.840 092049 
Dobbeltrør Ø80/Ø125x1000 mm 34 2034.851 092036 
Dobbeltrør Ø80/Ø125x500 mm 34 2034.850 092035 
Nødvendige dele til aftræksløsning V3   
87° bøjning 34 2034.841 092037 
Murunit vandret balanceret 34 2034.840 092049 
Dobbeltrør Ø80/Ø125x1000 mm 34 2034.851 092036 
Dobbeltrør Ø80/Ø125x500 mm 34 2034.850 092035 
Loftkrave Ø125 34 0431.880 090624 
Inspektionsrør 34 2034.855 092041 
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6.4 Lodret balanceret aftræk 
System L1, L2 og L5 

 
Hvor forholdene taler herfor anvendes LODRET 
balanceret aftræk- hvorved forstås at luften tages ind 
og røggas ledes ud samme sted LODRET over tag. 
 
Nødvendige dele til aftræk L1, L2 & L5: 
 
1 stk. loftskrave for afslutning mod loft. 
1 stk. taggennemføring m. hætte 
Et antal dobbeltrør L=1000 eller L=500 
1 stk. Taginddækning 5-25° eller 25-45° 
 
evt. 
2 stk knærør 45°til system L1 eller  
2 stk knærør 87° til system L5 
1 stk Inspektionsrør 
 
OBS! Røggasledningen skal føres med fald mod 

kedlen, så kondensvandet kan løbe af: 
– vandret røgrør: min. 3° (5,5 cm/m) 
 
 
 
 
Max længde af luft- og røgrør (Ø80/Ø125) incl 2 bøjninger á 90° 

Aftræk WGB 2N.15 WGB 2N.20 WGB 2N.28 WGB 2N.38 
L1+L2 11 m 16 m 20 m 11 m 
L5 11 m 16 m 17 m 8 m 

 
Reduktion i max. længde pr bøjning. 
Bøjning  ° 15 30 45 87 
Reduktion  m 0,2 0,35 0,5 1 

 
Godkendte aftræksrør til type WGB 2N 

Nødvendige dele til  
aftræksløsning L1 og L2 

VVS-nr BX-nr 

Dobbeltrør Ø80/Ø125x1000 mm 34 2034.851 092036 
Dobbeltrør Ø80/Ø125x500 mm 34 2034.850 092035 
evt. 2 x 1 stk 45° bøjninger 34 2034.842 092039 
Loftkrave 34 0431.880 090624 
Taggennemføring 34 2034.846 092040 
Taginddækning 5-25° eller  34 0431.951 091551 
Taginddækning 25-45° 34 0431.952 091552 
Inspektionsrør 34 2034.855 092041 
Nødvendige dele til aftræksløsning L5   
Taggennemføring 34 2034.846 092040 
Loftkrave 34 0431.880 090624 
Taginddækning 5-25° eller  34 0431.951 091551 
Taginddækning 25-45° 34 0431.952 091552 
Inspektionsrør 34 2034.855 092041 
Inspektions T-stykke 34 2034.856 092042 
87° bøjning 34 2034.841 092037 
Dobbeltrør Ø80/Ø125x1000 mm 34 2034.851 092036 
Dobbeltrør Ø80/Ø125x500 mm 34 2034.850 092035 

 



 
Installationsvejledning WGB 2N. 

Side 33 
 
 

6.5 Lodret balanceret aftræk med luft fra eksisterende afmeldt skorsten 
System L6 

Hvor forholdene taler herfor anvendes ovennævnte 
LODRET balanceret aftræk - hvorved forstås at luften 
tages ind via eksisterende afmeldt skorsten og røggas 
ledes ud samme sted (Gennem hætte (for balanceret 
lodret aftræk) der lader luften gå ned gennem en 
eksisterende afmeldt skorsten). 
Til aftræksløsning L6 skal bruges: 
 
 1 stk. Inspektions T-stykke 
 1 stk skorstenstilslutning (KSAN) 
 1 stk støttebøsning for skorsten incl 87° bøjning. 
 1 stk. Topstykke til skorsten 
 Aftræksrør ø80/125 
 Lige rør til røggas 
 evt. Silikone 

Montage af lodret balanceret aftræk, hvor den 
eksisterende afmeldte skorsten anvendes til føring af 
røggasrør og til lufttransport. 
• Inspektions T-stykke monteres direkte på kedlens 

røgtud. 
• Skorstenen skal være afmeldt og skal være renset 

meget omhyggeligt for at undgå, at der suges snavs 
ind i gaskedlen. 

• Minimum diameter af skorsten Ø 130 
• Benyt silikone el. lign. for vandtæt samling. 
• Topstykket skrues forsvarligt på top af skorsten. 

(Topstykket kan adskilles ved at trække ud i to låseanordninger (en på hver side)) 
• Røgaftræksrørene monteres på øverste røggasrør, hvorefter alle rørene sænkes ned i skorstenen. 
• Rør føres fra røgaftræksrør i skorsten til kedel. 
 
OBS! Røggasledningen skal føres med fald mod kedlen, så kondensvandet kan løbe af: 
– Fald mod kedlen ved vandret røgrør: min. 3° (5,5 cm/m) 
 
Max længde af luft- og røgrør (Ø80/Ø125) incl 2 bøjninger á 90° 

Aftræk WGB 2N.15 WGB 2N.20 WGB 2N.28 WGB 2N.38 
L6 11 m 16 m 23 m 11 m 

 
Reduktion i max. længde pr bøjning. 
Bøjning  ° 15 30 45 87 
Reduktion  m 0,2 0,35 0,5 1 

 
Godkendte aftræksrør til type WGB 2N 

Nødvendige dele til aftræksløsning L6 VVS-nr BX-nr 
87° bøjning 34 2034.841 092037 
Inspektions T-stykke 34 2034.856 092042 
Støttebøjning for skorsten Ø80 34 2034.897 092044 
Top til skorsten Ø80 400x400 34 0432.950 090927 
Dobbeltrør Ø80/Ø125x1000 mm 34 2034.851 092036 
Dobbeltrør Ø80/Ø125x500 mm 34 2034.850 092035 
Aftræksrør Ø80 x 2000 34 2034.883 092047 
Aftræksrør Ø80 x 1000 34 2034.881 092046 
Aftræksrør Ø80 x 500 34 2034.880 092045 
Skorstenstilslutning KSAN 34 2034.861 092043 
Rør m. fuglerist, PPs 34 2032.897 092008 
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6.6 SPLIT aftræk i forbindelse med eksisterende afmeldt skorsten 
System S1 og S2 

 
Hvor forholdene taler herfor anvendes SPLIT aftræk 
hvorved forstås at luften tages ind i et rør og røggas ledes 
ud over tag i et andet. 
 
Til aftræksløsning S1 og S2 bruges: 
 Splitadapter 
 1 stk. indsugningsrist 
 1 stk. top til skorsten 
 Lige rør til luft eller røggas  
 Bøjning 15º, 30º, 45° eller 87° 
 Støttebøjning incl. bøjning for skorsten. 
 Evt. Silikone 
 Evt. rørbærer og eller loftskrave. 

 
Montage af SPLIT i eks. skorsten 
• Split-adapter monteres på kedlen herfra føres luft- og 

røgrør. 
• Luftrør føres fra luftindtag til kedlen. 
 
Røgaftræk 
• Skorstenen skal være afmeldt og skal være renset 

meget omhyggeligt. 
• Minimum diameter af skorsten Ø 130 
• Benyt silikone el. lign. for vandtæt samling. 
• Topstykket skrues forsvarligt på top af skorsten. 

(Topstykket kan adskilles ved at trække ud i to låseanordninger (en på hver side)) 
• Røgaftræksrørene monteres på øverste røggasrør, hvorefter alle rørene sænkes ned i skorstenen. 
• Rør føres fra røgaftræksrør/støttebøjning i skorsten til kedel. 

(På splitadapteren er røgafgangen placeret lige over kedlens røgafgang) 
 
OBS! Røggasledningen skal føres med fald mod kedlen, så kondensvandet kan løbe af: 
– Fald mod kedlen ved vandret røgrør: min. 3° (5,5 cm/m) 
 
Max længde af luft- og røgrør (Ø80) incl 2 bøjninger 

 WGB 2N.15 WGB 2N.20 WGB 2N.28 WGB 2N.38 
Luft 15 m 15 m 15 m 10 m 
Røggas 26 m 26 m 26 m 10 m 

 
Reduktion i max. længde pr bøjning. 
Bøjning  ° 15 30 45 87 
Reduktion  m 0,2 0,35 0,5 1 

Godkendte aftræksrør til type WGB 2N 
Nødvendige dele til aftræksløsning S1 og S2 VVS-nr BX-nr 
Splitadapter Ø80/Ø125 - Ø80/Ø80 34 2034.898 092056 
87° bøjning 34 2034.871 092050 
Støttebøjning for skorsten Ø80 34 2034.897 092044 
Aftræksrør Ø80 x 2000 34 2034.883 092047 
Aftræksrør Ø80 x 1000 34 2034.881 092046 
Aftræksrør Ø80 x 500 34 2034.880 092045 
Indsugningsrist 34 2034.895 092057 
Top til skorsten Ø80 400x400 34 0432.950 090927 
Loftkrave (Ø80 mm) 34 0431.882 091617 
Inspektionsrør 34 2034.885 092058 
Rør m. fuglerist, PPs 34 2032.897 092008 
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6.7 SPLIT aftræk med røgaftræk over tag 
System S3 og S4 

Hvor forholdene taler herfor anvendes SPLIT aftræk 
hvorved forstås at luften tages ind i et rør og røggas 
ledes ud over tag i et andet. 
Til aftræk S3 & S4 bruges: 
 
1 stk. splitadapter 
1 stk. taggennemføring 
1 stk. taginddækning 
1 stk. indsugningsrist 
 
Desuden skal bruges: 
 
 Lige rør til luft eller røggas 
 Bøjning 15°, 30° 45° eller 87°  
 Evt. Silikone 
 Evt. rørbærer for røgrør og luftrør 
 Evt. loftskrave for afslutning mod loft. 

 
OBS! Røggasledningen skal føres med fald mod 

kedlen, så kondensvandet kan løbe af: 
– Fald mod kedlen ved vandret røgrør:  

min. 3° (5,5 cm/m) 
 
Max længde af luft- og røgrør (Ø80) incl 2 bøjninger 

 WGB 2N.15 WGB 2N.20 WGB 2N.28 WGB 2N.38 
Luft 15 m 15 m 15 m 10 m 
Røggas 26 m 26 m 26 m 10 m 

 

Reduktion i max. længde pr bøjning. 
Bøjning  ° 15 30 45 87 
Reduktion  m 0,2 0,35 0,5 1 

Godkendte aftræksrør til type WGB 2N 
Nødvendige dele til aftræksløsning S3 VVS-nr BX-nr 
Splitadapter Ø80/Ø125 - Ø80/Ø80 34 2034.898 092056 
Aftræksrør Ø80 x 2000 34 2034.883 092047 
Aftræksrør Ø80 x 1000 34 2034.881 092046 
Aftræksrør Ø80 x 500 34 2034.880 092045 
Taggennemføring 34 2034.846 092040 
Taginddækning 5 - 25° eller 34 0431.951 091551 
Taginddækning 25 - 45° 34 0431.952 091552 
Rør m. fuglerist, Rustfri 34 2032.897 092008 
Loftkrave (Ø80/Ø125 mm) 34 0431.880 090624 
Inspektionsrør 34 2034.885 092058 
Nødvendige dele til aftræksløsning S4   
Splitadapter Ø80/Ø125 - Ø80/Ø80 34 2034.898 092056 
87° bøjning 34 2034.871 092050 
Aftræksrør Ø80 x 2000 34 2034.883 092047 
Aftræksrør Ø80 x 1000 34 2034.881 092046 
Aftræksrør Ø80 x 500 34 2034.880 092045 
Taggennemføring 34 2034.846 092040 
Taginddækning 5 - 25° eller 34 0431.951 091551 
Taginddækning 25 - 45° 34 0431.952 091552 
Indsugningsrist 34 2034.895 092057 
Loftkrave (Ø80/Ø125 mm) 34 0431.880 090624 
Inspektionsrør 34 2034.885 092058 
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6.8 VANDRET SPLIT aftræk med luftindtag og røgaftræk gennem ydermur 
Type S5 

 
Hvor forholdene taler herfor anvendes SPLIT aftræk 
hvorved forstås at luften tages ind i et rør og røggas 
ledes ud gennem væg i et andet. 
 
Til aftræk type S5 bruges: 
1 stk splitadapter 
1 stk. murunit 
skruer og rawlplugs for montage. 
 
Desuden skal bruges: 
 
Lige rør til luft eller røggas  
Bøjning 15º, 30º, 45° eller 87° 
Evt. Loftskrave for afslutning mod loft/væg. 
Evt. Rørbærer for røgrør og luftrør 
Evt. Ø80 inspektionsrør 
Evt. Ø80 inspektions T-stykke 
 
Montage af vandret SPLIT 
• Split-adapter monteres på kedlen herfra føres luft- 

og røgrør. 
• Luft- og røgrør føres fra murunit til kedlen. 

(På splitadapteren er røgafgangen placeret lige 
over kedlens røgafgang) 

 
OBS! Røggasledningen skal føres med fald mod 

kedlen, så kondensvandet kan løbe af: 
– Fald mod kedlen ved vandret røgrør:  

min. 3° (5,5 cm/m) 
 
Max længde af luft- og røgrør (Ø80) incl 2 bøjninger 

 WGB 2N.15 WGB 2N.20 WGB 2N.28 WGB 2N.38 
Luft 15 m 15 m 15 m 10 m 
Røggas 26 m 26 m 26 m 10 m 

 

Reduktion i max. længde pr bøjning. 
Bøjning  ° 15 30 45 87 
Reduktion  m 0,2 0,35 0,5 1 

Godkendte aftræksrør til type WGB 2N 
Nødvendige dele til aftræksløsning S5 VVS-nr BX-nr 
Splitadapter Ø80/Ø125 - Ø80/Ø80 34 2034.898 092056 
Aftræksrør Ø80 x 2000 34 2034.883 092047 
Aftræksrør Ø80 x 1000 34 2034.881 092046 
Aftræksrør Ø80 x 500 34 2034.880 092045 
Murunit vandret split 34 2032.817 091909 
87° bøjning Ø80 34 2034.871 092050 
Loftkrave (Ø80 mm) 34 0431.882 091617 
Inspektionsrør 34 2034.885 092058 
Inspektions T-styke 34 2034.886 092059 

 

Spl i t a da pt e r
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7 Ibrugtagning 
Vigtigt! Ved kraftig støvudvikling, f.eks. ved igangværende byggeri, må 
gaskedlen ikke sættes i drift, da apparatet i så fald kan blive beskadiget! 
Klargøring 
• Check endnu engang grundigt alle installationer og ledningstilslutninger! 
• Check alle rørforbindelser, især gasforsyningen, for tæthed. Udluft gasrøret! 
• Check, at røggassen udledes korrekt! 

7.1 Afprøv gastilslutningstrykket 
Trykmålerapparatet skal vise trin på 0,1 mbar. 
Tilslutningen skal ligge mellem følgende værdier: 
Naturgas: 18 mbar – 25 mbar 
Vigtigt! Hvis de målte værdier ligger uden for det tilladte område, må 
gaskedlen i henhold til DIN EN 437 ikke tages i brug! Underret den ansvarlige 
gasleverandør! 

 
1. Åbn for gastilførslen; 
Gasarmatur: enten af mærket Kromschröder CG 10 eller mærket Landis & 
Staefa VDU. 
2. Mål gastilslutningstrykket ved gasarmaturets målestuds (1). 

7.2 Check pumpens friløb 
Gælder for varmeanlæg- og beholderladepumpe: 

 
1. Skruen på pumpens forside skrues ud. Der kan trænge noget vand ud. 

Gennem åbningen kan De nå pumpens rotor. 
2. Check med en skruetrækker, om rotoren let lader sig dreje i pilens retning. 
3. Skruen skrues i igen. 

               1 
Kromschröder CG 10 Landis & Staefa VDU 
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7.3 Vandpåfyldning af varmeanlægget 
Tip: For anlæg med stort vandindhold anbefaler vi, at anlægget fyldes med 
afkalket vand. 
Gaskedlen skal være slukket. 

 

 
1. Anlægspumpens og beholderladepumpens kontraventil åbnes (Position A). 
OBS: Anlægspumpens kontraventil må kun åbnes for at fylde vand 
varmeanlægget. 
Kontraventilen skal ubetinget lukkes efter påfyldningen! 
2. Tag beskyttelseskappen af kedlens påfyldnings- og tømningshane (KFE-

hane) ved varmekredsens returløb. 
3. Tilslut vandslangen til KFE-hanen ved varmekredsens returløb. 

Driftstilstand
Lukket

Ved
Vandpåfyldning
Åben

WGB 2N.15/2N20  2N.28/2N.38
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OBS! For at vandtrykket i slangen ikke skal stige følges denne rækkefølge: 
4. Først åbnes påfyldningshanen, derefter drejes langsomt op for vandhanen; 
 

5. Anlægget fyldes til et tryk på 1,8 bar (se manometeret på kedlens 
instrumentpanel); 

6. Først lukkes for vandhanen, derefter lukkes påfyldningshanen; 
7. Fjern vandslangen; 
8. Sæt igen beskyttelseskappen på påfyldningshanen; 
9. Anlægspumpens og beholderladepumpens kontraventiler lukkes  

(Position Z); 
10. Kontroller, at varmeanlægget er tæt; 
11. Udluft radiatorerne. 

7.4 Ibrugtagning 
Advarsel! Kobberrør, røggasrør, pumperne og brænderen i gaskedlen bliver op 
til 90 °C. Ved arbejde med apparat i drift advares mod berøring af disse 
overflader! 
Risiko for skoldning! Ved ibrugtagning kan der kortvarigt komme varm damp 
ud af sikkerhedsventilen.. 

 
1. Åben for apparathanen (apparatets hovedhane); 
2. Slut netspænding til varmeanlægget (sikring/afbryder); 
3. Tænd for driftskontakten. 
Ved tilstrækkeligt anlægstryk går WGB 2N i drift, pumpe og brænder er slået 
til. 
• I kedelbetjeningsmodul KBM’s display vises den aktuelle kedeltemperatur 

(stort talfelt) og klokkeslættet som „00:00“ (blinker i det lille talfelt). 
• Hvis der i displayets store talfelt er et tal, der blinker, er brænderen ikke 

startet, som den skal. Tallet angiver fejlkoden 
(se Kapitel 7.10 - Driftsforstyrrelser – årsag og afhjælpning). 

  Manometer

Driftskontakt
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Hvis De ikke selv kan løse fejlen, bedes De kontakte BAXI-Service. Adressen 
findes på bagsiden af denne vejledning. 
• Når De har løst fejlen: 

Med reset tasten  genindkobles kedlen  
Brænderen starter på ny. 
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7.5 Indstilling af kedelbetjeningsmodul (KBM) 
Tip: Når De senere tilslutter en fjernbetjening (RRG), overskrives alle tidligere 
indstillede værdier for kedelbetjeningsmodul (KBM) og disse vises så ikke 
længere på (KBM). 

 
 

 Taster  Funktionsdisplay 
Programvalg  Skorstensfejerfunktion 

Indstilling af værdier  Reguleringsstopfunktion 

 
Ønsket værdi for frem-
løbstemperatur, varme  

Varmtvandsdrift 

 
Indstillet 
varmtvandstemperatur  

Automatisk drift 

 
Reset/ 
Genindkobling  

Konstant drift, indstillet 
temperatur (ved indstillet 
ønsket temperatur) 

 
Varmtvandsdrift Til/Fra 

 
Konstant drift reduceret 
temperatur (ved indstillet 
ønsket værdi reduceret 
temperatur) 

 
Info: Forespørgsel om 
værdien  

Standby 

 
Ændring af varme-
driftstype (drift-mode) 

 Aktuel visning: 
Udetemperatur 

 

 

Aktivering af Skorstens-
fejer-/Reguleringsstop-
funktion: tryk på begge 
taster samtidigt. 

 
Skiftende visning af aktuel 
drift: Komfort eller 
reduceret 

   
   

Skiftende visning af aktuel 
drift: Opvarmning eller 
varmtvandsforsyning 

  
 

Visning af 
tændingsfunktion 

   Fejlmelding (blinkende 
visning) 
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7.6 Testkørsel  
De kan programmere gaskedlen til en testkørsel med eller uden udeføler. I 
konstant drift skal gaskedlen køre med et tidsprogram og en egnet 
referencestemperatur (f.eks. udetemperaturstyring). 
Tip: Uden udeføler styrer WGB 2N kedeltemperaturen svarende til en 
udetemperatur på 0 °C. 
 

Indstilling af klokkeslæt 
Tast Funktion Display  

 

Kald brugerniveauet frem: 
tryk på en tast 

 

I displayet vises „P“ og et tal 

 

Vælg Prog. Nr. 1   

 

Indstil aktuelt klokkeslæt   

 

Gem   

 
Forlad programniveauet 

 

Standarddisplay med aktuelt klokkeslæt 

 
Indstilling af varmefremløbets temperatur 

Tast Funktion Display med udeføler ATF Display uden udeføler ATF 

 
Vælg 
varmefremløbstemperatur 

indstillet ønsket værdi - 
rumtemperatur 

indstillet ønsket værdi – 
fremløbstemperatur, varme 

 

Indstilling af ønsket værdi 
(Parallel forskydning af 
varmekurven. Husk indstil-
ling af radiatortermostater) 

Standard: 20 °C Standard: 55 °C 

 
Gem og forlad programmet Standarddisplay med aktuel 

kedeltemperatur 
Standarddisplay med aktuel 
kedeltemperatur 

 

Når De vil tage varmeanlægget i brug til udtørring af støbte gulve, kontaktes producenten af de 
støbte gulve for at få oplyst de nødvendige temperaturer. Se også Installationshåndbogen 
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Indstilling af varmtvandstemperaturen 
Tast Funktion Display  

 
Vælg varmtvandstemperatur  Ønsket værdi varmtvandstemperatur 

 

Indstil ønsket værdi  55 °C anbefales 

 
Gem og forlad programmet 

 

Standarddisplay med aktuel 
kedeltemperatur vises. 

 Kontroller, at der i displayet under symbolet for varmtvandsdrift er en sort bjælke. 
Varmtvandsdrift er slået til.  
 
Hvis ikke: 

Tast Funktion Display  

 
Aktivering af varmtvandsdrift.

 
Bjælken under varmtvandssymbolet vises 

 Der er endnu ikke tilsluttet en varmtvandsbeholder. 
Bemærk: Modstand R3 ved indgang B3 må i så fald ikke fjernes. 

Tast Funktion Display  

 
Deaktivering af 
varmtvandsdrift.  

Bjælken under varmtvandssymbolet 
forsvinder 

 

7.7 Drift (uden fjernbetjening RRG) 
Dag-tidsprogram, der indstilles på kedelbetjeningsmodulet, 
gælder for hver ugedag. 2. og 3. varmeperiode indstilles i henhold  
til brugerens ønsker i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er  
beskrevet i det følgende. 
Se også Brugervejledningen. 
 
 
 
Tip: Med RRG kan der desuden indstilles et uge-tidsprogram. 
Yderligere fordele: 
− Fjernbetjening af gaskedlen 
− Legionellafunktion 
− Styring af en ekstra varmekreds 
− Mulighed for rumindflydelse for en energimæssigt optimal drift. 
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Indstilling af automatisk dag-tidsprogram 

 

Kald brugerniveauet frem: 
tryk på en tast og vælg det 
ønskede program (Prog. nr.) 

  

Prog.-nr Funktion Indstilling Standard 
P5 Uden udeføler ATF: ønsket 

værdi for reduceret 
fremløbstemperatur 

Indstil temperatur Standard: 20 °C 

 Med udeføler ATF: ønsket 
værdi for mindste 
rumtemperatur 

 Standard: 10 °C 

 

Vælg næste Prog.-nr.  Indstillingen under P5 gemmes 
automatisk 

P11 Start 1. varmeperiode for 
varmedrift HK1  
(Varmekreds 1) 

Vælg 
starttidspunkt 

Standard: 6:00 

P12 Slut på 1. varmeperiode for 
varmedrift HK1 
(Varmekreds1) 

Vælg sluttidspunkt Standard: 22:00 

P31 Start 1. varmeperiode for 
varmtvandsdrift 

Vælg 
starttidspunkt 

Standard: 6:00 

P32 Slut på 1. varmeperiode for 
varmtvandsdrift 

Vælg sluttidspunkt Standard: 22:00 

P45 Sådan stilles standard dag-
tidsprogram for HK 1 
(varmekreds 1) og varmt 
brugsvand tilbage 

 

Tryk mere end 3 sekunder: 
Displayet springer fra „0“ til „1“ 

P516 kun med udeføler ATF: 
Omskifter – temperatur 
sommer-/vinterdrift 

 Standard: 20 °C 

Tilpasning til varmeanlægget 
P532 Stejlhed for kurven HK 1 

(varmekreds1): 
 18 

P534 Parallelforskydning af 
varmekurven HK 1 
(varmekreds 1) 

 0 

 

Sådan kaldes 
installatørmenuen frem: tryk 
samtidig på begge 
programvalgstaster 

 Programniveau „H“ 

H90 Indstilling af reduceret ønsket 
værdi for 
varmtvandstemperatur 

 Standard: 25 °C 

 

Gem   

 
Forlad programniveauet  Standarddisplay med aktuelt klokkeslæt 

og kedeltemperatur vises 
    

 
Aktivering af automatik 

 
Sort bjælke under Auto 
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Se nærmere oplysninger i Installationshåndbogen. 
 
Anvendelseseksempel 1a, gulvvarme, ilttæt 

 

Kald ekspertmenuen frem: 
tryk samtidig på begge 
menuvalgstaster 

 Niveau „H“ 

Prog.-nr. Funktion Indstilling Standard 
H505 Indstillet værdi-  

Kedeltemperatur ved 
dimensionerende 
udetemperatur 

 Afhængig af den til enhver tid værende 
gulvvarme 

H521 Forskel mellem frem-
/returløbstemperatur ved 
laveste dimensionerende 
udetemperatur 

 Standard: 10 K 

H537 Omdrejningstals-trin for 
pumpe ved varmeanlæggets 
dimensioneringspunkt 

 afhængig af den til enhver tid værende 
gulvvarme 

H538 Min. pumpeomdrejningstal for 
varmeanlæg 

 100 % 

 

Gem   

 
Forlad programniveauet  Standarddisplay med aktuelt klokkeslæt 

og kedeltemperatur vises 
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Anvendelseseksempel 1b, gulvvarme, ikke ilttæt 

 

Kald installatørniveauet frem: 
tryk på begge menuvalgstaster 
samtidig 

 Niveau „H“ 

Program Funktion Indstilling Standard 
H505 Indstillet værdi for 

kedeltemperatur ved 
dimensioneredne 
udetemperatur 

 afhængig af den eksisterende gulvvarme 

H521 Forskel mellem frem-
/returstemperatur ved laveste 
dimensionerende 
udetemperatur 

 Standard: 10 K 

H561.1 Temperaturforskels-
begrænsning 

 „0“ (Fra) 

H561.2 Temperaturforskels-
begrænsning 

 „0“ (Fra) 

 

Gem   

 
Forlad programniveauet  Standarddisplay med aktuelt klokkeslæt 

og kedeltemperatur vises 
 

7.8 Indstilling af CO2 og dysetryk 
Ved første ibrugtagning, ved regelmæssig vedligeholdelse, samt efter Indgreb i  
kedel eller aftræk skal CO2-indholdet i røggassen checkes. 
– CO2 -Værdi (naturgas) = 8,3 — 8,8% 
 
VIGTIGT! For høje CO2-værdier kan medføre ufuldstændig forbrænding (høje 
CO-værdier) og beskadigelse af brænderen. 
For lave CO2-værdier kan medføre tændingsproblemer. 
CO2-værdien ændres ved at tilpasse den tilførte gasmængde til luftmængden. 
Bemærk: Den fabriksindstillede luftmængde må ikke ændres! 
 
Risiko for forbrænding! Kobberrør, røggasrør, pumper og brænderen i 
gaskedlen bliver op til 90 °C. 
Ved arbejde med  apparat i drift bør disse overflader ikke berøres! 
Indstilling af CO2-værdien ved naturgas 
Gå frem som følger: 
• Mål CO2-værdien ved fuld belastning (maks. nominel varmebelastning) og 

lille belastning (min. nominel varmebelastning). 
• Ved afvigelser fra de tilladte værdier ændres dysetrykket. 
• Mål endnu engang både ved fuld og lille belastning – og gør dette hver gang, 

De har foretaget en ændring i dysetrykket. 
Tip: Ved indbygget gasarmatur af mærket Landis & Staefa VDU: Efter 
indstilling af dysetryk skal De vente ca. 3 min., før De måler CO2-værdien. 
Varmebelastningsområdet og varmeydelsesområdet fremgår af typeskiltet. 
For at måle CO2-værdien skal De lade kedlen køre i „Reguleringsstopfunktion“ 
(brænderydelsen indstilles manuelt). 
Denne funktion indstilles udelukkende på kedelbetjeningsmodulet (KBM). 
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Indstilling af CO2-værdien 
Tast  Display  

1.  

Reguleringsstopfunktion: Tryk mindst 6 sek. 
samtidig på tasten for varmtvandstemperatur 
og tasten for varmefremløb 

 
Pilen peger på 
reguleringsstopsymbolet 

2.  
Indstil til fuld belastning 100 % Brænderne kører med maks.ydelse 

 

3. Løsn proppen ved måleåbningen på røg-
gasstudsen: drej til venstre og træk den af; 

  

4. Måleapparatets målespids føres ind i 
måleåbningen, og CO2-værdien aflæses; 

  

1

3

2

                                        Landis & Staefa VDU
5. Ved afvigelse: Dysetrykket reguleres med 

stilleskruen for dysetryk under fuld 
belastning (1). De skal bruge: unbraconøgle 
NV 2,5. 

 • Drej til venstre: Mindre gas 
• Drej til højre: Mere gas 

6.  
Indstilling af lille belastning 0% Brænderen kører nu med min. 

brænderydelse 

7. CO2-værdien ved måleapparatet aflæses;   
8. Ved afvigelse: Dysetrykket reguleres med 

stilleskruen for dysetryk under lille 
belastning (2). Kontroller igen CO2-værdien 
under fuld belastning. 

  

9. Afslut CO2-indstillingen.   
 

10.  
Deaktivering af 
Reguleringsstopfunktionen (Omstilling 
til automatisk drift) 

Standarddisplay med aktuelt 
tidspunkt og kedeltemperatur vises 

 
• For at måle dysetryk som strømningstryk (Kedel i drift) sættes måleapparatet 

på målestudser for dysetryk (3). 
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Referenceværdier for dysetryk (flowtryk) ved fuld belastning 
– ved tryk ved kedlens røgstuds 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C 
– CO2-værdi naturgas min. 8,3 % — maks. 8,8 % 
 
Model WGB 2N.15 WGB 2N.20 WGB 2N.28 WGB 2N.38 
Dysestørrelse for      
Naturgas E (G20)                     Ø mm 4,20 5,40 5,80 7,80 
Gastype Wobbe-Indeks WoN Referenceværdier for dysetryk 
G20 15,0 kWh/m³ mbar 6,0 — 7,0 6,0 — 7,0 5,5 — 6,5 6,0 — 7,0 
Referenceværdier for gasforbrug ved naturgas 
Model WGB 2N.15 WGB 2N.20 WGB 2N.28 WGB 2N.38 
Nominel varmebelastning (fuld 
belastning) i kW 

15,0 20,0 28,0 38,0 

Nedre brændværdi Hn i kWh/m³ Forbrug i l/min. 
7,0 36 48 67 90 
7,5 33 44 62 84 
8,0 31 42 58 79 
8,4 30 40 56 75 
8,5 29 39 55 74 
9,0 28 37 52 70 
9,5 26 35 49 67 

10,0 25 33 47 63 
10,5 24 32 44 60 
11,0 23 30 42 58 
11,5 22 29 41 55 

 

7.9 Tæthedskontrol af gasledninger udføres iht Gasreglementes forskrifter  
For at kontrollere gasledninger for tæthed ved drift: 
1. Tænd for brænderen; 
2. Kom et skumdannende middel / sæbevand på alle tætningssteder i hele 
brænderens gasforsyningsrør. Midlet skal være godkendt til test af gastæthed. 
 
OBS! Kom ikke skummet / sæbevandet på elektriske tilslutninger og kontakter! 
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7.10 Driftsforstyrrelser – årsag og afhjælpning 
 

Problem Årsag Afhjælpning 
Ingen elspænding på apparatet – Check driftskontakt på apparatet, 

hovedafbryder og sikring 
– Check nettilslutning / 
jordforbindelse 
– Check sikring F1 på kontrolkassen 
(BMU) 

Ikke tilstrækkelig gastilførsel – Check apparatets apparathane  og 
hovedgasstophane  
– kun for VVS-installatøren: 
Check gastilslutningstrykket 

Ingen krav fra styringen om varme til 
varmeanlæg og varmtvand 

– ved drift med udeføler ATF: det er 
for varmt udendørs til at varme op; 
Foretag ændringer af varmekurven 
eller stil om til manuel drift 
– Varmtvandsdrift slået til? 

Dag/klokkeslæt indstillet forkert – ret dag/klokkeslæt på KBM 

Gaskedlen starter ikke 

Driftstype indstillet forkert - Indstil driftstype til Auto 
Styringen kalder ikke på varme: 
Udetemperaturen har nået sommer-
/vinteromstilling 

– Lav om på udetemperatur for 
sommer-/vinteromstilling, Foretag 
ændringer af varmekurven eller den 
indstillede værdi for konstant drift 

Radiatorerne bliver 
ikke varme 

Gaskedlen er i sænkningsfunktion – Check varmeprogrammet 
– Hæv den ønskede værdi for 
rumtemperatur ved 
kedelbetjeningsmodulet KBM 

Varmtvandstemperaturen indstillet for 
lavt 

– Kontroller den ønskede værdi for 
varmtvandstemperatur 

Der produceres intet 
eller ikke tilstrækkeligt 
meget varmt vand Modstand R3 ikke fjernet – Fjern modstand R3 i elpanelet 

 
Fejlmelding Årsag Afhjælpning 
10 Kortslutning/afbrydelse af udeføleren – Check tilslutningen 
50 Kortslutning/afbrydelse af 

varmtvandsføleren 
– Check tilslutningen 

119 Vandmangelssikring / kontakten for 
vandtryk er afbrudt 

– Check vandtryk, efterfyld med vand 
til trykket er ca. 1,8 bar. 

133 BMU (kontrolkassen) udkoblet, 
mulige årsager: 
 
Gasmangel, ingen tænding 

– Sluk for kedlen. Check gas, 
nettilslutningens polplacering, 
tændeelektrode og 
ioniseringsstrøm. 

154 Kedlen er slået fra; mulige årsager: 
For lidt vand-flow pumpen føder ikke, 
luft i anlægget 

– Udluft anlægget 
– Check vandtryk og pumpe 
– Check parameter 
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7.11 Lukning af kedlens kappe 
Før lukning af kedlen: Check om kondensvands-vandlåsen fyldes. 

 
1. Luk instrumentpanelet; 
2. Skru skruerne i foroven på instrumentpanelet; 
3. Sæt kabinettets frontplade på; 
4. Skruerne forneden på bundpladen skrues ud, indtil frontpladen bliver "låst". 

7.12 Instruktion af brugeren 
Instruktion 
Brugeren skal instrueres grundigt i betjening af varmeanlægget og 
sikkerhedsudstyrets funktion.  
Især skal brugeren gøres opmærksom på følgende: 
• brugeren må ikke lukke eller spærre for aftræk / forbrændingsluft. 
• brugeren må ikke ændre eller blokere kondensvandtilslutningen; 
• studserne for aftræk og forbrændingsluft på kedlens overside skal være 

tilgængelige for serviceteknikkeren; 
• der må ikke opbevares letantændelige materialer og væsker i nærheden af 

kedlen  
• kontrol, vedligeholdelse og rengøring, som brugeren selv henholdsvis må og 

skal udføre:  
• kontrol af vandtryk på manometeret; 
• kontrol med afløb fra sikkerhedsventiler og afløb fra kondensbeholderen. 
• vedligeholdelses- og rensningssintervaller, der kun må udføres af 

autoriserede gasinstallatører. 
Dokumentation 
• Kortfattet betjeningsvejledning opbevares i lommen bag klappen på 

kedelbetjeningsmodulet  
• Dokumentation, der hører til varmeanlægget, overdrages med instruktion 

om, at disse skal opbevares i det rum, hvor varmeanlægget er opstillet  
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7.13 Checkliste for første ibrugtagning 
Afkryds eller indskriv værdi 

3 Er alle rør og tilslutninger testet for tæthed?  

4. Er aftrækket testet?  

5. Gasrør udluftet?  

6. Gastilslutningstryk kontrolleret ? mbar 
...............................

7. Pumpens friløb kontrolleret ?  

8. Vand fyldt på varmeanlægget ?  

9. Anlægspumpens kontraventil lukket?  

10. Gas-tilslutningstryk under drift  målt? mbar 
...............................

11. uden uden udeføler ATF  

 med udeføler ATF  

 uden fjernbetjening RRG  

 

Testkørsel: 

med fjernbetjening RRG  

12. klokkeslæt  

13. HV-Temperatur / 
fremløbstemperatur, varme 

°C 
...............................

14. BW-Temperatur / temperatur af 
varmt brugsvand 

°C 
...............................

15. Automatisk dag-tidsprogram Ur 
...............................

16. 

Programmering: 

Varmekurve kontrolleret?  

17. fuld belastning % 
...............................

18. 

CO2-indhold 

Lille belastning % 
...............................

19. Tæthed under drift testet?  

20. Brugeren instrueret ?  

21. Dokumenter overdraget til bruger ?  
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8 Lister 
8.1 Liste over forkortelser 

ADH ventilsæt, for gas, fremløb og retur ,opvarmning 
ATF udeføler 
BMU Kontrolkasse 
CITF temperatursignal-/relæmodul 
HK varmekreds 
HR retur, varme 
HV fremløb, varme 
KA kondensvandstilslutning 
KBM kedelbetjeningsmodul 
KFE påfyldnings- og tømningshane til kedel 
KWN neutralisering af kondensvand 
MAG membran-ekspansionsbeholder 
RRG fjernbetjening 
SiV sikkerhedsventil  
SPS beholderpumpesæt 
SR returløb,  fra beholder 
SV fremløb, til beholder  
WW varmtvand 
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8.2 Stikordsregister 

A 
Afstandskrav;30 
Aftræks muligheder;29 
Anlægsvand;7 
Anvendelseseksempel;9;45;46 
Apparatkategori;10 
Arbejdstilsynets Forskrifter;6 

B 
Beholderfremløb;11 
Beholderføler;9;16;27 
Beholderladepumpe;9;10;27 
Beskyttelsesklasse;7 
Blandekanal;8 
BMU;8;9;25;26;27;49;52 

C 
Checkliste;51 
CITF;9;10;26;27;52 
CO2;46 

D 
Dag-tidsprogram;43 
Driftsforstyrrelser;39;49 

E 
Ekstra udstyr;10;16 
Eldiagram;15 
Eldiagrammer;14 
Elektrisk tilslutning;11;12 
Elektriske forbindelser;25 
Emballagemærkning;12 

F 
Fald mod kedlen;33;34;35;36 
Fejlmelding;41;49 
Fjernbetjening RRG;9;10;16;26 
Forbrændingsluft;7 
Fremløb;11 
Fremløbsføler;9;27 
Følerledning;26 

G 
Gasarmatur;8;23;37 
Gasdysens placering;8 
Gaskategori;6;10 
Gaskedlen starter ikke;49 
Gasreglementet;6;7;17;30 
gastilførsel;23;49 
Gastilslutning;10;11;17;23 
Gastilslutningstryk;37;51 

H 
Hydraulisk system;9 

I 
Ibrugtagning;37;39 
Indstilling af klokkeslæt;42 
Indstilling af varmtvandstemperaturen;43 
Indsugningsluft;8 
Indsugningslyddæmper;8 
Installationssted;7 
Instruktion;50 
Ionisationselektrode;16 

K 
kabelforskruninger;7;26 
Kaplingsklasse;10 
kedelbetjeningsmodul;39;41;52 
Kedelføler;16 
Kedeltemperatur;45 
KFE-hane;38 
Kondensvand;8;17;24 
kontraventil;38;51 
Kontrolkasse;8;9;16;26;52 

L 
Legionellafunktion;43 
Lille belastning;51 
Lodret balanceret aftræk;29;32;33 
Luftudlader;8 
Lukning af elpanelet;28 

M 
MAG;6;22;52 
Manometer;8 
montage;6;17;18;19;36 
Montagebetingelser;7 
Montering af gaskedlen;18 
Montering af pumpen;21 
Måleåbning;8 
måleåbningen;47 

N 
Naturgas;37;48 
Nedre brændværdi;48 
Netstransformer;8 
Nettilslutning;28 
Nominel varmebelastning;48 

P 
Parallelforskydning;44 
pH-værdi;7;17 

R 
Radiatorerne bliver ikke varme;49 
Reduktion i max. længde pr bøjning;29;31;32;33;34;35;36 
Returløb;11 
Røggas;7;8;11;17;29;34;35;36 
Røggasledningen;29;31;32;33;34;35;36 
Røgstuds;8 
Rørføring;23 
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S 
Sikkerhedsventil;8;11;23 
Split aftræk;29 
Standardanvendelse;9 

T 
Tekniske data;10 
Temperatursignal-/relæmodul;27 
Testkørsel;42;51 
Tilpasning til varmeanlægget;44 
trykekspansionsbeholderen MAG;21 
trækaflastning;26 
Typeskiltplade;12 
Tænd- og ioniseringselektrode;8 
Tændingstransformator;8 
Tæthed;51 
Tæthedskontrol;48 

U 
Udeføler;9;10;16;26 

Udeføler (ATF);9;16 

V 
Vandlås;8 
Vandmangelsikring;8;16 
Vandnormen;6 
Vandpåfyldning;38 
vandret balanceret aftræk;29 
VANDRET Dobbeltrør;31 
VANDRET SPLIT;36 
Vandtilslutning;11 
Varmekreds;44 
Varmekreds-pumpe;8 
Varmekurve;45;51 
varmeveksler;9;10;24;27 
Varmtvandsbeholder;10 
Varmtvandsdrift;41;43;49 
Ventilator;8;16 

W 
Wobbe-Indeks;48 
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